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第三章 线性系统的时域分析法

3-1 系统时间响应的性能指标

3-2 一阶系统的时域分析

3-6 线性系统稳态误差的计算

3-3 二阶系统的时域分析

3-4 高阶系统的时域分析

3-5 线性系统的稳定性分析
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3-1 系统时间响应的性能指标

1.典型输入信号名称 时域表达式 复域表达式
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1.典型输入信号
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2、动态过程和稳态过程

1、系统的时间响应，由动态过程和稳态过程两部分
组成。

与此对应，性能指标分为动态性能指标和稳态性能
指标。
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1、一阶系统数学模型

其传递函数

T为一阶系统时间常数。
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3-2 一阶系统的时域分析
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2、一阶系统单位阶跃响应
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t 0 T 2T 3T 4T 5T … ∞

c(t) 0 0.63
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特点：

（1）可用T去度量系统
输出量的数值。t=T时
上升到稳态值的
63.2%，……

（2）响应曲线的斜率
初始值为1/T；并随着
时间的推移而下降为0.

性能指标：

（1）上升时间：tr=2.20T

（2）调节时间：

ts=3T (△=0.05)

ts=4T (△=0.02)

（3）超调和稳态误差均为
零. （T反应系统惯性的大
小）
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解:
(1)

• 与标准形式对比得：T=1/10=0.1，ts=3T=0.3s

例 某一阶系统如图,(1) 求调节时间ts, (2) 若要求ts=0.1s,
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3、一阶系统单位脉冲响应
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4、一阶系统单位斜坡响应



自动控制原理

三种响应之间的关系

结论：对于线性定常系统，在零初始条件下，若输入
信号间呈导数或积分的关系，则其对应输出之间也呈
导数或积分的关系。积分时，积分时间常数由c(0)=0

确定。对应课本P87页表3-2旁边。
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3.3 二阶系统的时域分析

传递函数分母为二次多项式的系统，称为二阶系统。

一、二阶系统的数学模型

闭环传递函数标准式（P89 式（3-11））
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其中：  为阻尼比

n
 为自然频率/无阻尼振荡频率

T为时间常数
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2、二阶系统单位阶跃响应
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当 =0时，称无阻尼系统
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P91（3-15）
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当 时，1= 称临界阻尼
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可见：临界阻尼的单位阶跃响应为非周期单调上升过程。

系统具有：

一对相同的负实数根。
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当 时，1  称过阻尼
1 2

1 2
( ) 1

s t s t
c t A e A e= + +

t

)(th

0

)(tc

系统具有：

一对不相同的负实数根。
单调上升到稳态值，比临
界阻尼情况上升的更慢。

P92（3-17）
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0<<1: 欠阻尼系统
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P92页 图3-11



自动控制原理

单位阶跃响应：
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单位阶跃响应：
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◆特征根的实部绝对值σ决定了瞬态分量衰减
的快慢，即特征根距虚轴越远衰减越快；

◆特征根的虚部绝对值ωd决定了瞬态分量震荡

的频率。
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当<0时，是负阻尼系统，系统不稳定。

两个特征根位
于S右半平面，
系统响应发散。
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•超调量:ζ越小，上升时间越短，超调量越大，平稳性越差;

•调节时间: ζ从0→0.7时, ts变短；ζ从0.7→2时, ts变长；

•ζ=0.7，调节时间最短，超调量%<5%，即快速性和平稳性均较好，

故称ζ=0.7为最佳阻尼比。二阶系统的设计常取ζ=0.4~0.8。

P92   图3-10
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动态性能指标：

1)( =tc令：rt（1）

3、欠阻尼二阶系统的动态过程分析
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例3-1 系统结构图如图所示，要求系统性能指标σ％＝20％，tp=1s

（1）确定K与τ的值。
（2）计算上升时间tr和调节时间ts。

闭环传递函数

2

( )

( ) (1 ) 2 1

n

n

KC s K

R s s K s K K



  

 =
=  

+ + + = +



自动控制原理

2 2

1
ln

0.46,
1

2 (ln ) 3.54( / )

1

n

p d

d

rad s

t



 


 










= = 
+  =



= =  = 


12.53, 0.18K  = =

arccos 1.09( )rad = =

3.5
0.65( ), 2.15( )

r s

d n

t s t s
 

 

−
= = = =

2 1

n

n

K

K



 

 =


= +



自动控制原理

4. 过阻尼系统的动态性能指标(自学)
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5、二阶系统的性能改善（自学）

改善二阶系统性能的两种方法：

（1）比例-微分控制 （P98   图3-18；P101
最后一段）
（2）测速反馈控制（P102 图3-21；P103 
（3）比例-微分控制与测速反馈控制的比较）
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（a）原系统
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例题解析
0.15b =
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作业

• P133

• 3-3

• 3-6
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3-4 高阶系统的时域分析

1.高阶系统的单位阶跃响应

例3-5 设三阶系统闭环传递函数为
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其部分分式为

20 1 2( )
4 1 1

A A A A
C s

s s s j s j
= + + +

+ + + + −

拉氏反变换并整理得

41
( ) (15 10 2 cos( 352 ))

4

t tc t e e t− −= − − +

课本P105页上式出错，且A1=—1/4。

可见：高阶系统的瞬态响应是一阶系统和二阶系统
的运动模态的叠加。各瞬态分量衰减的快慢取决于
对应极点离虚轴的距离。
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2. 高阶系统闭环主导极点及其动态性能分析

1、闭环主导极点

如果在所有的闭环极点中，距离虚轴最近的极
点周围没有闭环零点，而其他极点又远离虚轴，
那么距离虚轴最近的闭环极点对应的响应分量，
随时间的推移衰减缓慢，在系统的时间响应过
程中起主导作用，这样的闭环极点就称为闭环
主导极点。其他极点统称为非主导极点。

主导极点可以是实数也可以是复数，或者二者
的组合。

经常用主导极点来估算高阶系统性能指标
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偶极子：
靠得很近，作用可以相互抵消的闭环零极点对。
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例：某系统闭环传递函数为：

其单位阶跃响应为：
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主导极点:S2,3，非主导极点:S1。
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二阶系统

2
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2 2s s+ +

三阶系统
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降阶时，保持稳
态分量不变即
Φ(0)不变
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例3-6：某系统闭环传递函数为：

可化为：
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但高阶系统毕竟不是二阶系统，因而在降阶处理后，还需
要考虑其他非主导闭环零极点对系统动态性能的影响。
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闭环零点影响（P107下部）

1）减小上升时间和峰值时间，使系统响应速度加快；

2）超调量增大，使系统平稳性变差；（减小阻尼）

3）这种作用将随闭环零点接近虚轴而加剧。

闭环非主导极点影响（P108上部）

1）与 2）同零点相反；（增大阻尼）

3）这种作用将随闭环非主导极点接近虚轴而加剧。

若闭环零极点彼此接近，则它们对系统响应速度的影响会
相互削弱。


